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RAPPORTO DI PROVA n° 202400505 del 07/6/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. P.ZZA SAN MICHELE - PISCOPIO -T°al |ANALISI
prelievo +10,7°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LR. LOQ LIMITH METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,8 unita di pH 4-9 Min 65("}"3’( 9,5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 472 pS/cma 20° C 6 250000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 t6
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN 1SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNILEN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/| 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <012 ug/l 0,12 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO <0,05 mg/l 0,056 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 om UNIEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, it campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
(MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

/A4

FINE RAPPORTO DI PROVA

~himica Srl- Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
lati che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente Il
rapporto di prova riporta it valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione delta conformita con ¢ limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committenle L'incerlezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche é stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto lipo di riproducibilila intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M. 21/05/1978 - arl 8¢ 3 D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202400506 del 07/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. CHIESA CARMINE - T° al prelievo +10,7°C | ANALISI
- T¢ arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR [RSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7.4 unita di pH 4-9 Min 6-5(1':"3" 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 160 pS/cm a 20° C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2
AMMONIO < 0,07 mg/| 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 [ UNIEN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabiie APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/| 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO < 0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN (SO .

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO <0,05 mg# 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA Di QUESTO LABORATORIO

|| Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
dine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

VA

FINE RAPPORTO DI PROVA

pPRapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
fl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,

i risultati si riferiscono al campione COSI come ricevuto || Iaboralorlo declina ogni responsabilila sulla validita dei risulflal che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente It
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove micrabiologiche sulla malrice acqua l'incertezza ¢ espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarlo tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelfe note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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]I_ " RAPPORTO DI PROVA n° 202400507 del 07/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. CAMPETTO S. ALOE - T° al prelievo ANALISI

+11°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7.4 unita di pH 4.9 Min 6,5 Max 9,5 | apAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,1
CONDUCIBILITA' 353 pS/cm a 20° C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4
AMMONIO < 0,07 ma/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 "
CONTA DI ESCHERICHIA COL{ 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRIT < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/i 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA Di QUESTO LABORATORIO

1! Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria

2 nr. 300 albo
oy FINE RAPPORTO DI PROVA

Note. LR =limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U.M = unita di misura; UFE = :| :.r?dhm:mon.u Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non inlegralmente, salvo approvazione scrilla da parie l‘m |Mcfatone Delvil Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risullati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. 1l laboratorio declina ogni tesponisabilila sulla vaiidita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazion fornite dal cliente |1
rapporto di prova riporia il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con 1 limiti previsti dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal commiltente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilitd p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche suila matrice acqua lincertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanli prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -arl 8 ¢ 3D M 25/03/1985
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L RAPPORTO DI PROVA n° 202400508 del 07/02/2024
Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PARCO URBANO - T° al prelievo +11,1°C - | ANALISI
T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,5 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9.5 | ApAT CNR IRsA 2060 Man 29 2003 £0.1
CONDUCIBILITA' 340 uS/icm a 20° C 6 25001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4
AMMONIO < 0,07 mg/| 0,07 APAT CNR IRSA 4030 At Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ugl/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 28 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 *
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN SO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
D, Lgs. n® 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
% nr. 300 albo

A e FINE RAPPORTO DI PROVA
T

Note' L R = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita FermantColonie 1l gresente Rapporio di Prava si riferisce esclusivamante al camptone solloposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboralorio Dalvit Chimica Srl Ove Il campisnamantalpraliave fan wanga effelluato dal laboratono
i risultali si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboralorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultali che potrabiberc essere influenzal dalle informazion fornite dal clignte ||
rapporto di prova riporta il vatore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza fa valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committenle. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incerlezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 18036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE a1 sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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202400509 | RICEVIMENTO  31/01/2024

| cAMPIONE

PAGINA 1di1 ]

89900 Vibo Valentia VV
RAPPORTO DI PROVA n° 202400509 del 07/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 31/01/2024

Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI

Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. AFFACCIO - T° al prelievo +10,5°C - T° ANALISI

arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN

1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

pH 7,8 unita di pH 4-9 Min 6,5(1I§IIax 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0.1
CONDUCIBILITA’ 158 pS/em a 20° C 6 25001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR |R%\043030 A1 Man 29
TORBIDITA' <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 o UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ugfl 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNIEN 155271.;5259%0;um EN SO .
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCQCCHI 0 UFC/100 ml 1 oul UNIEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

; rdine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
8 (N nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: LR = limile di rilevabilith, LOQ = limite di quanificazions, U M = unita di misura, UFC = Unitd FormamSofonie || presante Rapporto di Prova si nfensce esclusivamente al campiane solloposio
dlla prova @ non pud essara riprodotio -se non integralmente, salvo approvazione scritta da parle del laboratorio Delvit Chimica Sl Ove (I campionamentofpralievo non venga effettuate dal lsboratorio
| nsultali si nfeniscone al campione cosi come reevule. Il laboratorio decling ogni respansabilita sulla validia dei risullali che potrabbaro essare influgnzali dalle informazion fomile dal cliente |
rapporto di prova niporta || valore delincertezza di misura quanda tale incertezza influenza la valulazione dafla conformita con | limit pravisti dalle normative vigenti o quands espressamants rickigsio
dal commiltente Lincerezza di misura indicata sul rappono di prova viene espressa come segue - incerlezza estesa con faltors di copertura k = 2 ad un livelio di probabilita p = 85% per la
determinaziom chimiche, - per le prove microblolegiche sulla malrice acqua lncertezza & espressa conformamente alia norma IS0 29201, par le restant prove microbiologiche & stimata
conformermante alla norma I1SO 19038 come scano tpo di nproducibilita intralabaratono. a meno cha diversamenta inticato nelle note dal rapporto di prova

RAPPORTO DI FROVAVALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sans) dall'ant 16 R D 1/02/1828'n* B42 3t 16 & 18 Lagde 19/071957 n B79-D M 21/05/1978 - ail 8¢ 3D M 25/03/1985
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CAMPIONE 202400510 | RICEVIMENTO 31/01/2024 BARS
- COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
PAGINA 1di1 ‘ MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV
| RAPPORTO DI PROVA n° 202400510 del 07/02/2024
’Bescrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. VENA SUPERIORE - T° al prelievo ANALISI
+10,1°C - T° arrivo in lab. +8°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
I1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,4 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9,5 |~ APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +01
CONDUCIBILITA' 264 uS/cm a 20° C 6 250011 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mg/! 0,07 APAT CNR |R§€0%030 A1 Man 29
TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Acceltabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 a
ALLUMINIO <30 uafl 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ug/l 0,12 UNIEN 1558171_;5259%03 UNI EN ISO
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/| 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 m! 1 o UNJEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
D, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria

nr. 300 albo
‘ Whito
L)
FINE RAPPORTO DI PROVA
Note L.R =limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantifimazone, UM = unita di misura; UFC = Unitd Formanti Colonia | presante Rapporlo di Prova si riferisce esclusivamente al caimpione soltapsto

alla prova & nen puo essere niprodoltn. se non integralmante. salve approvaziona serilta da parte dal labaratorio Delwil Chimica Sl Ove il campjenamento/prelievo non venga effeltuato dal laboratario,
1msultali si nferiscono al campione cosi come ricevuto. || laboralone decling ogni respansabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamenle richieslo
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incerlezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche é slimala
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibllita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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CERTIFICATO N°G700
UNTEN 18O 9001;2018

COMMITTENTE

COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria

89900 Vibo Valentia VV

RAPPORTO DI PROVA n° 202400511 del 07/02/2024

202400511 | RICEVIMENTO  31/01/2024

\ CAMPIONE

PAGINA 1 di1|
|;—

]

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. TRIPARNI - T° al prelievo +10,5°C - T° ANALISI
arrivo in lab. +8°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UN! EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,8 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9,5 | APAT GNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA 456 uS/cma 20°C 6 2500 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 t6
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29
TORBIDITA' <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN 1SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 o UNIEN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 "
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/i 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/t 0,12 UNIEN 1558171-;{;25(-]%0;UN' EN ISO
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
(D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

N = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIOQ

|l Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

2

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = LinltBaaiianiti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Sri Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
| risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei nisultati che potrebbero essere influenzall dalle informazioni fornile dal cliente 11
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commitlente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le reslanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intrataboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi delfart 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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[_ ) RAPPORTO DI PROVA n° 202400512 del 07/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PORTO SALVO - T° al prelievo +10,9°C - | ANALISI
T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,8 unita di pH 4-9 Min 6,5(‘|§l|ax 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 248 uS/icm a 20° C 6 250011 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 28 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 28 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO < 0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UN| EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'aliegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano’.

Riferimenti Limiti
(™MD, Lgs. n® 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

I} Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

Wt

h e *?_a y FINE RAPPORTO DI PROVA
Note LR = limile di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione, U M = unila di misura; UFC™ &nu'.a {?&&ahh Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte dal laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboralorio,
i risuflat si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei nsultati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente |1
rappoito di prova riporta Il valore dell'incerlezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformiia con i limili previsli dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di coperlura k = 2 ad un livello di probabiiita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemenle alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & slimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle nole del rapporto di prova
RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT! GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dellart 16 RD 1/03/1928 n° 842 arl. 16 e 18 Legge 19/07/1857 n 673 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202400513 del 07/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. BIVONA MARINELLA (CHIESA) - T° al ANALISI

prelievo +10,9°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,1 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max .5 | * apaT CNR iRSA 2050 Man 29 2003 £01
CONDUCIBILITA' 416 uS/cm a 20° C 6 250001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5
AMMONIO < 0,07 mg/! 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 ol UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 o'l UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 a
ALLUMINIO <30 g/t 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 ma/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 pgh 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN 1SO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme alf'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
(MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR = limite di rievabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unila di misura; UFC = Urita Formanti Colonie |l presente Rapporto di Prava si riferisce esclusivamente al campione soltoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integralmenle, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboralorio,
1 risultati si riferiscono al camprone cosi come ricevuto. il laboralorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere Influenzali dalle informazioni fornite dal cliente ||
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformila con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commiltente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alta norma 1ISO 19036 come scarto tipo di riproducibifita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n® 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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COMMITTENTE

COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria

89900 Vibo Valentia VV

CAMPIONE

PAGINA 1di1

202400514 | RICEVIMENTO  31/01/2024

‘ . RAPPORTO DI PROVA n° 202400514 del 07/02/2024 o T

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. MERCATINO VIBO MARINA - T° al ANALISI
prelievo +11,4°C - T° arrivo in lab. +8°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,8 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9.5 | apAT CNR IRsA 2080 Man 29 2003 +01
CONDUCIBILITA' 380 uS/cm a 20° C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 t5
AMMONIO < 0,07 mall 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29
TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN 1SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO < 30 pg/] 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ugft 0,12 UNIEN 1558171-;6259%0;um EN ISO
CLORQO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOQCCHI 0 UFC/100 ml 1 ol UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano’.

Riferimenti Limiti
D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

’ ' 8 , Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
1{:& nr. 300 albo
R ‘ T }’! /
a¥y, (?ﬁ‘ X
S
'é"‘ ’%}‘}- ] FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =limile di rilevabilita, LOQ = imite di quantificazione, U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si niferisce esclusivamente al campione solloposto
alla prova e non pud essere riprodolto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effeltuato dal laboratorio,
1 misultati st riferiscono al campione cosi come ricevuto I laboratorio declina ogni responsabihla sulla validita dei nsultat che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente i
rapporto di prova niporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di coperlura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per ie
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETT! DI LEGGE ai sensi dellart 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - arl 8 ¢ 3 D M 25/03/1985
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|_ - RAPPORTO DI PROVA n° 202400515 del 07/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PORTO - T° al prelievo +11,4°C - T° arrivo | ANALISI
in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.M. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,1 unita di pH 49 Min 6,5 Max 9.5 | ApAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 £0,1
CONDUCIBILITA 384 uS/icma 20° C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COL! 0 UFC/100 ml 1 o UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 oin UNIEN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 n
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ugh 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO < 0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 7899-2:2008

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
D, Lgs. n® 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualitad delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

i Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

nr. 300 albo

s, FINE RAPPORTO DI PROVA

ke
Note LR =limite di rilevabilita; LOQ = limile di quanlificazione, U M = unita di misura, UFC = Unila mearﬁnluma Il presenle Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodollo, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Qve il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
1 risullati s riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commillente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza é espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilila intralaboratorio, a meno che diversamenle indicato nelle nole del rapporto di prova
RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 -arl 8c 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202400516 del 07/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALIS!
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07102/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PIAZZETTA LONGOBARDI - T° al prelievo | ANALISI
+11,2°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. L.R. LOQ LIMITH METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,9 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9.5 | pAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 502 pS/em a 20°C [ 25001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6
AMMONIO < 0,07 mag/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA! <08 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN IS0 9308-1:2017

CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017

COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

FERRO <0,12 ugh 0.12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009

CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 ot UNI EN (SO 76899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
(D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

~ = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 alp

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limile di nlevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Liria g
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parte del labo! alyit Chimica Srt Ove Il campionamento/prelievo non venga effetluato dal taboratorio,
I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabihita suila validita dei risultati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente 1t
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza ¢ espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 arl 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8 ¢ 3D M. 25/03/1985
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L RAPPORTO DI PROVA n° 202400517 del 07/02/2024 . T
Descrizione RICEVIMENTO 31/01/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 31/01/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 31/01/2024 DATA FINE 07/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. VI ALIGURIA LONGOBARDI - T° al ANALISI

prelievo +11,2°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UN!I EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,0 unita di pH 4-9 Min 6.5“'}”3" 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0.1
CONDUCIBILITA? 480 pS/icma 20° C 6 250001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA’ <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 ot UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN SO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 28 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 pg/! 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRIT} < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNI EN 15567-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria

nr. 300 albo
L V7
W
%
7 4 FINE RAPPORTO DI PROVA

Note L R =limie dirilevabilila; LOQ = limite di quantificazione; U M = unila di misura; UFC = Unita #nfi Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sotloposlo
alla prova e non puo essere riprodolto, se non Ntegralmenle, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srt. Ove il campionamento/prelieve non venga effettuato dal Iaboratorlo
1 risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto [l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente |l )
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valulazione della conformita con 1 limili previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commiltente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p =95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza ¢ espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le reslanti prove microbiologiche ¢ stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilits intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporio di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -arl 8 ¢ 3D M 25/03/1985



