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CAMPIONE 202405017 | RICEVIMENTO 28/06/2024 DA
- COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
PAGINA 1di1 ’ MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV
RAPPORTO DI PROVA n° 202405017 del 08/07/2024 -

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 28/06/2024

Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI

Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. P.ZZA SAN MICHELE - PISCOPIO -T°al |ANALISI

prelievo +12°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN

ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.M. LR. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

pH 7,2 unita di pH 4-9 Min 6'5.-":,'3)( 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,1
CONDUCIBILITA' 488 uSicm a 20° C 6 250011 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4
AMMONIO < 0'07 mg/| 0,07 APAT CNR IR§€04030 A1 Man 29
TORBIDITA' < 0'8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 ot UNIEN SO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT [RSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO < 30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/| 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO < 0,12 ug/l 0,12 UNI EN 155!3171-25259250; UNI EN ISO
CLORO ATTIVO LIBERO <0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 28 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN SO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

~ = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

oy WU

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integraimente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettualo dal laboratorio,
1 risullati si iferiscono al campione cosi come ricevulo |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente i
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti daile normative vigenti o quando espressamente richieslo
dal commillenle L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiclogiche & slimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarlo tipo di riproducibilita intralaboralono, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -art 8¢ 3 D M 25/03/1985
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- COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
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Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV
RAPPORTO DI PROVA n° 202405018 del 08/07/2024 _J
Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. CHIESA CARMINE - T° al prelievo +12,2°C | ANALISI
- T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7.7 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9.5 |~ APAT GNR IRSA 2060 Man 20 2003 +01
CONDUCIBILITA' 355 uS/cma 20° C 6 2500 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 "
ALLUMINIO < 30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mall 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ug/l 0.12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO <0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

It Direttore del Laboratorio

ott. Chim. Giuseppe Vitolo

del Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

%24

FINE RAPPORTO DI PROVA

Nole: L R = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura, UFC = Unila Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si niferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboralorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
1 risultati st riferiscono al campione cosi come ricevuto Il [aboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risuitali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente II
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incerlezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incerlezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi delfart 16 R D 1/03/1928 n° 842 arl. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art B¢ 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202405019 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PARCO URBANO - T° al prelievo +12,6°C - | ANALISI
T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,8 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9.5 | - ApAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0.1
CONDUCIBILITA' 331 pS/icma 20° C 6 250011 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA Dt ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA Di COLIFORMI 0 UFC/100 m| 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 [
ALLUMINIO <30 ugfl 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 28 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ugh 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/| 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCH} 0 UFC/100 mi 1 oin UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
M D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

<\ 0E
SDELS

|| Direttore del Laboratorio

f:_f 00“"93 (,;. Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
o 6\0‘4 QOrjirme dei Chimici e dei Fisici della Calabria

?‘9 q‘; 0 _é;’ nr. 300 albo
R N 4 g W '

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limite di rilevabilila; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sotloposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integraimente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Sri. Ove il campionamento/prelievo non venga effetluato dal laboralorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risuitali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal clienle |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti 0 quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura Indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - Incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma SO 29201, per le restanti prove microbiclogiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, @ meno che diversamente indicato nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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‘ ) RAPPORTO DI PROVA n° 202405020 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. AFFACCIO - T° al prelievo +12°C - T° ANALISI

arrivo in lab. +8°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 77 unita di pH 4-9 Min 8.5 Max 9.5 | ApAT CNR IRSA 2080 Man 20 2003 £ 01
CONDUCIBILITA' 115 uS/cma 20° C 6 2500t APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 1
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29
2003
TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN 1SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 ”
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 n
ALLUMINIO <30 pg/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mall 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 pg/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERQ < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umana'.

Riferimenti Limiti
™D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
CDott. Chim. Giuseppe Vitolo
l Ch|m|C| e dei Fisici della Calabria

: nr. 300 albo :
FINE RAPPORTO DI PROVA

Note' L R =limite di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione; U.M = unita di misura; UFC = Unila Formanu Colonte |l presente Rapporto di Prova s riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integraimente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamenlo/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i nisultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l [aboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risullati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente 1l
rapporlo di prova riporla il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valulazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimalta
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelie note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202405021 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. TRIPARN! - T° al prelievo +12,9°C - T° ANALISI

arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UN!I EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imbaliaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO um. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,6 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9.5 1 apaT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0.1
CONDUCIBILITA' 595 uS/cma20°C 8 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 m! 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO < 30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 uall 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 o UNIEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
™D, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

L QV}\ Il Direttore del Laboratorio
¥ B Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
et Ojjlne dei Chimici e dei Fisici della Calabria
B O nr. 300 albo
A\ AN &) V’ M
p o 2
AN ;'/‘W (4

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limile di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura, UFC = Unita Formanl Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esciusivamente al campione sottoposto
alla prova e non put essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove Il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
1 risultati s riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validila de risuitati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incerlezza di misura quando tale-incerlezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o0 quando espressamente richiesto
dal commiltente. L'incerlezza di misura indicala sul rapporio di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le reslanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato neile note del rapporio di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'arl 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - arl 8¢ 3D M 25/03/1985
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CAMPIONE 202405022 | RICEVIMENTO 28/06/2024 COMMITTENTE -
- COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
PAGINA 1di1 ] MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV
L RAPPORTO DI PROVA n° 202405022 del 08/07/2024 o
Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PORTO SALVO - T° al prelievo +12,9°C - | ANALISI
T® arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,0 unita di pH 4-9 Min 6.5 Max 9.5 |~ apAT CNR IRSA 2060 Man 20 2003 +0.1
CONDUCIBILITA! 288 uS/icma 20° C 6 2500() APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN IS0 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN 1SO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 )
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 7889-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
™MD, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
dei Chimici e dei Fisici della Calabria

nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: LR = limite di rifevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. |l presente Rapporto di Prova si rifensce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodollo, se non inlegralmente, salvo approvazione scrilla da parte del laboratorio Delvil Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effetlualo dal laboralorio,
i risultati si riferiscona al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validila dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Ii
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti 0 quando espressamenle richieslo
dal committente L'incerlezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fallore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE art sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n® 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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CAMPIONE 202405023 | RICEVIMENTO 106/2024 COMMILIENTE
| _ 05023 e COMUNE Di VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
PAGINA 1di1 | MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE

Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

B RAPPORTO DI PROVA n° 202405023 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. BIVONA MARINELLA (CHIESA) - T° al ANALISI

prelievo +13,4°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 79 unita di pH 4-9 Min 8.5 Max 8.5 |~ APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,1
CONDUCIBILITA' 344 uS/cm a 20° C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017

CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017

COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 "
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003

NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

FERRO <0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009

CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 X
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
(D, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

. Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
L'dei Chimici e dei Fisici defla Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unita Formanu Colonie [l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamenle al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio.
i risuitali st riferiscono al campione cosi come ricevuto. |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente 11
rapporto di prova riporta il valore dell'incerlezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsli dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fallore di coperlura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanli prove microbiologiche ¢ stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE a1 sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n® 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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COMMITTENTE

COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria

89900 Vibo Valentia VV

[ CAMPIONE

202405024 | RICEVIMENTO 28/06/2024

iPAGINA 1di1 |

RAPPORTO DI PROVA n° 202405024 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. MERCATINO VIBO MARINA - T° al ANALISI
prelievo +13,4°C - T° arrivo in lab. +8°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALIS! RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,1 unita di pH 49 Min 8.5 Max9,5 | APAT GNR IRSA 2060 Man 20 2003 +01
CONDUCIBILITA' 335 uS/icma 20° C 6 2500(" APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29
TORBIDITA’ <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA Di ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN iSO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT (RSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ught 0,12 UNI EN 1555171-;%9%0«;UN| EN ISO
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/| 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 ol UNI EN SO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente Ja qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTOQ ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

e 3 "?,3’_'9, Il Direttore del Laboratorio
) «Pott. Chim. Giuseppe Vitolo

/ p i Chimici e dei Fisici della Calabria

e nr. 300 albo

'.l-‘{ L‘J

B Y A
K

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =limie dirilevabilita, LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposlo
alla prova e non pué essere riprodolio, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboralorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettualo dal laboratorio,
i risullali si riferiscono al campione cosi come ricevulo i laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dat cliente It
rapporlo di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fallore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & slimala
conformemente alla norma ISO 18036 come scarto tipo di riproducibilita intrataboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8c 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202405025 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PORTO - T° al prelievo +13°C - T° arrivo in | ANALISI
lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:20086 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO um. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,0 unita di pH 4.9 Min 6.5(1l§llax 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0.1 '
CONDUCIBILITA' 322 pS/cma 20° C 6 25001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mall 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

03

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN 1SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORM} 0 UFC/100 mi 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO <0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 om UNIEN (SO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n* 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
'%—dei Chimici e dei Fisici della Calabria

& nr. 300 albo
>/ 7
N M
FINE RAPPORTO DI PROVA

Note. L.R. = limite di rilevabiiliti, LOGQ = limite di quantificazione, UM = unita di misura, UFC = Unita Farmanti Colonie | présente Rapporlo di Prava s nifarisce esclusivamente al campione solloposto
alla prova @ nan pud essere rigrodolto. se non intagraimeante. salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvil Chimica Srl Ove il campianamenta/prelievo non venga effettuato dal laberatono,
i risultati si rifariscono al campiong casi came ricevulo: |l laboratara dacling ogni resgonsabilila sulla vaidila dei risullali che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente ||
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incerlezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsli dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza ¢ espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3 DM 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202405026 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PIAZZETTA LONGOBARDI - T° al prelievo | ANALISI
+12,8°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,1 unita di pH 49 Min 6,5 Max 8,5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +04
CONDUCIBILITA! 465 uS/em a 20° C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN 1SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 14 UFC/100 ml 1 o UNI EN IS0 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 pg/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRQ <0,12 g/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 3 UFC/100 mi 1 oin UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risuita NON conforme, per i parametri "Conta di Coliformi e Conta di Enterococchi”, all'allegato |
Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo umano'

Riferimenti Limiti
M D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|| Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
@ne dei Chimici e dei Fisici della Calabria
[; o nr. 300 albo

57

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limite di rilevabilita, LOQ = Imite di quantificazione; UM = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presenle Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga sffelluato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ognt responsabilita sulla validila dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornile dal cliente Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con 1 limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richieslo
dal commillente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche, - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi del'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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CAMPIONE 2 27 | RICEVIMENTO 4 COMMITTENTE
__ 2024050 L COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
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RAPPORTO DI PROVA n° 202405027 del 08/07/2024

Descrizione RICEVIMENTO 28/06/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 28/06/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 28/06/2024 DATA FINE 05/07/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. VIA LIGURIA LONGOBARD! - T° al ANALISI

prelievo +13°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.Mm. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,1 unita di pH 4-9 Min 5-5“':"3" 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,1
CONDUCIBILITA! 461 uS/cma 20°C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 20 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 a
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCQOCCHI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta NON conforme, per il parametro " Conta di Coliformi", all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs
18/2023 'acque destinate al consumo umano'

Riferimenti Limiti
"D, Lgs. n® 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

itt. Chim. Giuseppe Vitolo
Chimici e dei Fisici della Calabria

v WL

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =limite d nlevahilita; LOQ = limite d) quantificaziona: UM = units & misura; UFC = Uinita Formariti Colonie || prasante Rapporto di Prova i rilafisie esclusivamente al campione solloposto
alla prova & non pud essers nprodolto, se non integralmente, saivo approvazione scrilla da parte def laboratorio Delvil Chimica Srl Ove il campionameanto/preliavo non venga effetiuato dal laboraterio,
| risullali si riferiscono al campiona cosi come ricevuty || labaratario declina ogni responsabilith sulla vahiditd dei risultati che potrebbere essare nfluenzat dalle informezioni formile dal clianta 1l
rapporto di prova niporta it valore dellincertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenti o quando espressamenle richiesto
dal commitlente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue - incartezza estesa con fattore di copetiura k = 2 ad un livello ¢ probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza é espressa confermémente alla norma ISO 29201, per le restanti prove migrabiologiche & slimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamenle indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETT! DI LEGGE ai sensi dellarl 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 -art 8c 3D M 25/03/1985




