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Ricommsclmenti: Reglone Culabriv inserito nell'vlones dei laborutort put
AUTOCONTROLLO annesso alle indusirie n. 36,
Ministers dotia Salute laboratorio por AUTOCONTROLLO n. 107

£S.Pa.Ve per Il monitoragglo del residud di frathminci a\u»nrmlr(ci‘ CERTIFICATO Ne6T00 AZIENDA CON SISTEMA -
i o il PNTEN IR GNCATO Dy CERTIONATITY
CAMPIONE 202409003 | RICEVIMENTO  15/11/2024 [FOMMITIERTE
- COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
PAGINA 1di1 | MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

RAPPOIiTO DI PROVA n° 202409003 del 22/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. CHIESA CARMINE - T° al prelievo +10,5°C | ANALISI
- T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNi EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7.3 unita di pH 4-9 Min 6-5(1";"3" 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0.1
CONDUCIBILITA' 150 uS/ema20° C 6 2500t APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2
AMMONIO < 0,07 mal 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <08 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 ot UNI EN SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 »
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 "
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCH! 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
(D, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

irettore del Laboratorio

Chim. Giuseppe Vitolo
Jmlci e dei Fisici della Calabria
1 nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note. L.R. = limite di rilevabilita. LOGQ = limite di quantificazione, LM = unita di misura, UFC = Unitd Formanti Colanie. || presente Rapporto di Prova si niferisce esclusivamenie al campione solloposto
alla prova @ non puod essere rigrodollo, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvil Chimica Srl Ove il campionamenta/pralievo non venga effetiuato dal laboratono,
I risultatl si rifariscono al campione cosi come ricavuto. Il laboratario deciing ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dat cliente |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporlo di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore dj copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma (SO 29201, per le restanli prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilila intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'arl 16 R D 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985



A49 RAA -al AQ dal Adinn NN

\\\\\upr’,?‘l
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE N
E BATTERIOLOGICHE G ACC REDIA
7040 Zwmpano (CS) - Via B, . Marino 83
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{ W LAB N° 0044 L
Ricomovcimenii: Reglone Calubriy inkeriio nell’slenvo del laboeatori per ity
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n, 36,
Ministers delin Salute luboratorin per AUTOCONTROLLO . 107,
1.5.Pa.Ve par [| monitoragglo del revidui di Molurmpei s matrlei CERTIFICATO Ne6700 AZIENDA CON SISTEMA
orteiruticole  Coop ITALIA validnzlone COOP per ln reerca di VINTEN IS0 9001:2018 DIGESTIONE PER LA QUALITA!
Fitoiarmuci 5w muiriei ortolhttieole. CERTIFICATO DA CERTIQUALTTY
CAMPIONE 202409004 | RICEVIMENTO 15/11/2024 Bl
COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
PAGINA 1di1 | MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE

Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

RAPPORTO DI PROVA n° 202409004 del 22/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. CAMPETTO S. ALOE - T° al prelievo ANALISI

+10,6°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO um. LR, LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 73 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 9.5 |~ APAT GNR IRSA 2060 Man 20 2003 £0.1
CONDUCIBILITA' 418 uS/cma 20° C 6 2500(h APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 5
AMMONIO < 0,07 mg/| 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 o UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 mI 1 om UNI EN 1SO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 o
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mo/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
('D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|| Direttore del Laboratorio
_Dott. Ghim. Giuseppe Vitolo
\Lmici e dei Fisici della Galabyia
‘0 r. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =limite dirilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; UM = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non inlegralmenle, salvo approvazione scritla da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamenlo/prelievo non venga sffettuato dal laboralorio,
i risullati si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilila sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal clienle |}
rapporto di prova riporta il valore dellincertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformila con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamenle richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue - incerlezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 - art 8¢ 3 D M 25/03/1985
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Ministero tella Sulute laboratwrie per AUTOCONTROLLO n. 107,

1.8.Pa,Ve per | monitoraggin dei residus di Mosarmuci su mateici CERTFIFICATOQ N°G700 A'Ill-RﬂD;\\ sg:lﬂl\s'(l)‘ﬁh\li\" R
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CAMPIONE 202409005 | RICEVIMENTO  15/11/2024 [ MULELIE _

COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-

PAGINA 1di1 MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE

Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

RAPPORTO DI PROVA n° 202409005 del-22l1112024

'Bescrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANC ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PARCO URBANO - T° al prelievo +10,7°C - | ANALISI
T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,6 unita di pH 4-9 Min 6,5(1l:llax 95 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +01
CONDUCIBILITA' 351 uS/cm a 20° C 6 2500 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR RSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COL! 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ugh 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 pall 0,12 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 on UNIEN ISO 7699-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
™D, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita deile acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|| Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
himici e dei Fisici della Calabria

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R = limite di rilevabilita, 1.OG = limite di guantficazione, LM = unita di misura; UFC = Unitd Formanti Colomie, Il presente Rapporlo di Prava st riferisce esclusivamante al campione sottoposto
alla prova & non puo essere ripradollo, se non intagralmente, salvo approvaziene serilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamantalprelievo non vanga aflettuatlo dal laboratorio,
1nsultati st fiferiscono al campiringe cosi come ricevuto. Il iaboralorio degling ogni responsabilita sulla validita dei risultati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incerlezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previst dalle normative vigenti 0 quando espressamente richiesto
dal commultente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene esprassa corme segue - incertezza estesa con fattore di coparlura k = 2 ad un livallo di probabilita p = 95% per le
determinaziont chimiche; - per le prave microbialogiche sulla matrice acqua llincertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 28201, per le restanti prave micrabjologiche & stimala
confarmamente alla norma 1SO 19036 come starto lipo di nproducibilita intralaboratorio. a mene che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE a1 sensi dell'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791
Web: www.delvitehimicait: B-Mail delvit@delviwehimica,it ‘a/,//—_:\\;\:e‘
i TR LAB N° 0944 L
Riconosclmenti: Roglone Calubrein inverito nell*elence dei laboaraori per
AUTOCONTROLLO annesso ulle industrie n. 36,
Mintstern della Satute laboratorio per AUTOCONTROLLO 0. 107
1.8.Pa, Vo per [l monitormygin dei rexidui di TRotammaci su matriei CERTIFICATO Ne6700 AZIENDA CON SISTEMA
orodhutticolo - Coop ITALIA validazione COOP per | ricorea di UNIEN IR0 9001:3018 DI GESTIONE PER LA QUALITA
Fltotarmuoi su matvici orofticole. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CAMPIONE 202409006 | RICEVIMENTO 15/11/2024 Dl
| COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
| PAGINA 1di1 I MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

RAPPORTO DI PROVA n° 202409006 del 22/11/202:1

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. AFFACCIO - T° al prelievo +10,7°C - T° ANALISI
arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LR. LOQ LIMITY METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 77 unita di pH 4-9 Min 8.5 Max 8.5 |~ apaT oNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0.1
CONDUCIBILITA' 146 uS/cma 20° C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 28 2003 +2
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <08 NTU 08 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 ot UNIEN SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 mi 1 ot UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mall 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 gl 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ording,gai. hignici e dei Fisici della Calabria

-
i &
e PO R B

e, 00 /o7 FINE RAPPORTO DI PROVA
.t i

Note LR = limite dirilevabilila; LOQ = limite di quantificazione, U M = unila di misura; UFC = Unila Formanti Colorie Il pfasenta Rapporta di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposlo
alla prova e non put essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl- Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,

i nisultali si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformila con i limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilila p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incerlezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETT!I DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 € 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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Ricomavcimenti: Regione ¢ alubrin inmrile nellvleneo del laboralori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36,
Mintsterw dedta Satute labororio per AUTOCONTROLLO w107, [

T T G AZIENDA CON SISTEMA
UNIEN 150 ooty L GESTIONE PER VA QUALITy
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

1.8.Pa, Ve per 1l monstoraygio dej tesidui di Motarmaei su matriel
oriofrtticele  Conp FTALIA validnzione COOP per la ricercn di
Filulsrmaci s matrici sriofiticols,

CAMPIONE 2 7 | RICEVIMENTO COMMITIENEE
I foienas COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
PAGINA 1di1 MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE

Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

L RAPPORTO DI PROVA n° 202409007 del 22/11/2024 —]
Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. VENA SUPERIORE - T° al prelievo ANALISI

+10,9°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 73 unita di pH 49 Min 6.5 Max 8.5 | - apaT GNR IRSA 2060 Man 29 2003 £01
CONDUCIBILITA' 239 uS/em a 20° C 6 250001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 "
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 otn UNI EN SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 mi 1 ot UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 uall 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/! 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
(D, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|l Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei himici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

¢

FRGL e

et . \. FINE RAPPORTO DI PROVA
SR Y

Nole LR =limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Calanig, Llni.ll'[r_lml(i Rgl?;\

alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delwit Y_‘:Huﬂy \‘;k

i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto It laboralorio declina ogni responsabilita sulla validita dei u.%,.!}l@(; Q%aﬁ?t ) assare influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I

rapporto di prova riporla il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conl uﬁm‘n Tiry visli dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto

dal commillente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa dycapertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per e

determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incerlezza & espressa canigrmemente alla-nnrl!%:‘ﬁﬁszm , per le restanti prove microbiologiche é stimata

conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che divarsamaite dqii.‘ald}‘_a!' note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI D LEGGE ai sensi dellart 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 & 18 Ligge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985

e di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposlo
i campionamento/prelievo non venga effeltualo dal laboratorio,
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l PAGINA 1di1 | MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV
L RAPPORTO DI PROVA n° 202409008 del 22/11/2024 - I
Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 2211172024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. VENA INFERIORE - T° al prelievo +11°C - | ANALISI
T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LR. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
PH 74 unita di pH 4-9 Min 6.5 Max 8.5 | apaT GNR IRSA 2060 Man 29 2003 £01
CONDUCIBILITA' 246 pS/cm a 20° C 8 2500t APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29
2003
TORBIDITA' <08 NTU 08 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/ 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ugh 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/i 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 om UNIEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
(D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|| Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

Ording himici e dei Fisici della Calabria

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limile di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione; U M = unila di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporlo.di Prova si riferisce esclusivamenle al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non inlegralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effeltuato dal laboratorio,
i nsultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboralorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporia il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richieslo
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di coperlura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per Ie
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza € espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche é stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelie note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 arl 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - art. 8 ¢ 3 D M 25/03/1985
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PEH LA QUALITA!
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CERTIFICATO \°6T00
UNTEN 8O 2001:30148

ICAMPIONE

202409009

RICEVIMENTO 15/11/2024

|PAGINA 1di1]
L_ .

COMMITTENTE

COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.-
MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria

89900 Vibo Valentia VV

RAPPORTO DI PROVA n° 202409009 del 22/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. TRIPARNI - T° al prelievo +11°C - T° arrivo | ANALISI
in lab. +8°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,7 unita di pH 4-9 Min 8,5 Max 9,5 | ApAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 590 pSicm a 20° C 6 2500(" APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 7
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IREG\O‘;OSO A1 Man 29
TORBIDITA’ <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLCRE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3060 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/ 0,12 UNIEN 1558171-;5?%0;UN| EN ISO
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 o UNIEN [SO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo

umano’

Riferimenti Limiti

D, Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'’ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott, Chim. Giuseppe Vitolo

s

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: LR =limite di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colomie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parle del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato daf laboralorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevulo. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validila dei risultati che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente i
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con 1 limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanli prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma SO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE a1 sensi dell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - arl 8¢ 3D M 25/03/1985
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PAGINA 1di1 i MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE

Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

_RAPPORTO DI PROVA n° 202_409010 del 22/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PORTO SALVO - T° al prelievo +11,4°C - | ANALISI
T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,0 unita di pH 4-9 Min 6-5("}"“ 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 278 uS/cm a 20° C 6 2500 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN {SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 oim UNI EN 1SO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/| 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO < 0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/| 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
(MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|l Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

1A
ot -~ ldy  FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unitad Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilla da parte del laboralorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incerlezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di prababilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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e il PUGESTIONE PER 1A QUALITA
: CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

COMMITTENTE

| CAMPIONE 202409011 | RICEVIMENTO 15/11/2024 COMUNE DI VIBO VALENTIA SETT. AMB.

| PAGINA 1di1 MANUTENZ.-GEST. RIFIUTI-PROTEZ. CIVILE
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia VV

RAPPORTO DI PROVA n° 202409011 del 22/11/2024

———

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. BIVONA MARINELLA (CHIESA) - T° al ANALISI

prelievo +11,2°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,0 unita di pH 49 Min 6-5(1“)"“ 9,5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 430 uS/cm a 20° C 6 2500(" APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA’ <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 o UNI! EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN 1SO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 )
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/| 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ugft 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/| 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 ot UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
(MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione; U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto dl Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove it campionamento/prelievo non venga effeltuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevulo. Il laboratorio declina ogni responsabilila sulla validila dei risultati che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornile dal cliente |t
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richieslo
dal commitlente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiclogiche ¢ stimata
conformemente alla norma 1ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita inlralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETT!I DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - arl 8¢ 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202409012 del 22/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. MERCATINO VIBO MARINA - T° al ANALISI

prelievo +11,4°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.Mm. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,1 unita di pH 49 Min 6,5 Max 9.5 |~ apaT CNR IRSA 2060 Man 20 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 346 uS/cm a 20° C 6 250011 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 (Wl UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 gt 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 ma/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/) 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
M D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
. Chim. Giuseppe Vitolo

{ici e dei Fisici della Calabria
r. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =hmite di rilevabilita, LOQ = imite di quantificazione, UM = unila di misura; UFC = Unita Formanli Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamenle al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodolto, se non inlegralmenle, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
trisullati si rifenscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incerlezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incerlezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livelio di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanli prove microbiologiche & slimata
conformemente alla narma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicalo nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'arl 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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L RAPPORTO DI PROVA n° 202409013 del 22/11/2024
Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 221172024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PORTO - T° al prelievo +11,4°C - T° arrivo | ANALISI
inlab. +8°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,0 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 8.5 | APAT GNR IRSA 2060 Man 20 2003 +01
CONDUCIBILITA’ 352 uSfcm a 20° C 6 25001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 t4
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 o] UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 m! 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO < 30 g/ 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR [RSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 uglt 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/! 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN I1SO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
D. Lgs. n® 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|| Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
- nr. 300 albo

Apadip ity FINE RAPPORTO DI PROVA

.
Note LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Ji 'ptesénle Ranpﬁgwd?i’mvn si nferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimiéa Srl Cheal Eampionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevulo I laboralorio declina ogni responsabilita sulla validita del risultati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incerlezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal commitlente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dellarl 16 RD 1/03/1928 n° 842 arl. 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 -arl 8¢ 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202409014 del 22/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 DATA FINE 22/11/2024

Luogo di Prelievo PRESSO F.P. PIAZZETTA LONGOBARDI - T° al prelievo | ANALISI
+11,4°C - T® arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LT METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,9 unita di pH 4-9 Min 6-5(3"3’( 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,1
CONDUCIBILITA' 456 uS/cm a 20° C 6 25001M APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6
AMMONIO < 0,07 mg/! 0,07 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA' <0,8 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN iSO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/t 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO <0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNIEN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
D. Lgs. n® 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note
A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limite di nlevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unita Formanli Colonie 1l presenie Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzal dalle informazioni fornite dal cliente 1
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con 1 limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche, - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua f'incerlezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanli prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma SO 19036 come scarto tipo di rproducibilita intralaboratario, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETT! DI LEGGE ai sensidell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3 DM 25/03/1985
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L RAPPORTO DI PROVA n° 202409015 del 22/11/2024 ]
Descrizione RICEVIMENTO 15/11/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 15/11/2024
Matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data prelievo 15/11/2024 ‘ DATA FINE 22/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO F.P. VIA LIGURIA LONGOBARDI - T° al ANALISI

prelievo +11,5°C - T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 8,4 unita di pH 4-9 Min 6,5 Max 8.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £01
CONDUCIBILITA' 520 uS/ecma 20°C 6 25000 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR (RSA 4030 A1 Man 29

2003

TORBIDITA’ <08 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COL! 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 oth UNI EN 1SO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 ma/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ug/l 0,12 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO

11885:2009
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 oM UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

|| Direttore del Laboratorio

Dott, Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo
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FINE RAPPORTO DI PROVA

Note' LR =lImite dirilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente 'Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodollo, se non inlegralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl- Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere mnfluenzati dalle informazioni fornite dal cliente Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incerlezza di misura quando tale Incertezza influenza la valutazione della conformita con 1 limiti previsli dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incerlezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche, - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le reslanti prove microbiologiche & stimata
conformemenle alla norma ISO 19036 come scarto lipo di riproducibilita inlralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle nole del rapporio di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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