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RAPPORTO DI PROVA n° 202410312 del 30/12/2024
Descrizione RICEVIMENTO 23/12/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - | DATA INIZIO 23/12/2024
Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA POTABILE
Data prelievo 23/12/2024 DATA FINE 30/12/2024
Luogo di Prelievo FONTANA PUBBLICA CAMPETTO S. ALOE - T° al ANALISI
prelievo +13,8°C - T° arrivo in lab. +10°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 7,4 unit di pH 49 Min 8,5 Max 8.5 |~ pAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £01
CONDUCIBILITA' 124 uSicma 20° C 6 25001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +1
AMMONIO <0,07 mg/l 0,07 APAT CNR |R2/3043030 A1 Man 29
TORBIDITA' <0,8 NTU 0.8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 A
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO <30 ug/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 g/l 0,12 UNIEN 155‘?{;5?%0;%' ENISO
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCHI 0 UFC/100 ml 1 om UNI EN ISO 7899-2:2003

Per i parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO
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FINE RAPPORTO DI PROVA

Note LR =limite di nlevabilita; LOQ = imite di quanlificazione; U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie li presente Rapporto di Prova si rferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Sl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboralorio,

1 risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l faboralorio declina ogni responsabilita sulla validita der nisultali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornile dal cliente Il

rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamenle richiesto

dal commillente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza é espressa conformemenle alla norma I1SO 29201, per le restanti prove microbioclogiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamenle indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -art 8c 3D M 25/03/1985
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L RAPPORTO DI PROVA n° 202410313 del 30/12/2024
Descrizione RICEVIMENTO 23/12/2024 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANQ - [ DATA INIZIO 23/12/2024
Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANALISI
Informazioni campione ACQUA POTABILE
Data prelievo 23/12/2024 DATA FINE 30/12/2024
Luogo di Prelievo FONTANA VIA EMILIO SACERDOTE - T° al prelievo ANALISI
+13°C - T° arrivo in lab. +9°C
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE POLIETILENE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.M. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
pH 71 unita di pH 4-9 Min 6'5(1’;"3" 95 |  APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 +0.1
CONDUCIBILITA' 128 pS/ecma 20° C [ 25001 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 11
AMMONIO < 0,07 mg/l 0,07 APAT CNR IR%O?SO A1 Man 29
TORBIDITA' <0,8 NTU 0,8 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 )
CONTA DI ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mi 1 o UNI EN 1SO 9308-1:2017
CONTA DI COLIFORMI ] UFC/100 ml 1 o UNI EN ISO 9308-1:2017
COLORE Accettabile Accettabile APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 A
ODCRE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 A
SAPORE Accettabile Accettabile APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 A
ALLUMINIO < 30 g/l 30 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
NITRITI < 0,008 mg/l 0,008 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
FERRO <0,12 ug/l 0,12 UNI EN 1558171-;5259%05um ENISO .
CLORO ATTIVO LIBERO 0,16 mg/l 0,05 0,201 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CONTA DI ENTEROCOCCH} 0 UFC/100 ml 1 o UNI EN 1SO 76899-2:2003

Per i parametri analizzati, if campione in esame risulta conforme all'allegato | Parte A, B, C del D. Lgs 18/2023 'acque destinate al consumo
umano'.

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano)

Note

A = Accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO
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FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limile di rilevabilitd; LOQ = limile di quantificazione; U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettualo dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla valdita der risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente i
rapporto di prova riporta il valore deil'incerlezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenli o qguando espressamente richiesto
dal commiltente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue' - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabiiita p = 95% per le
determinazioni chimiche, - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & slimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985



